PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY

Znak sprawy: NHS.9022.8.22.2025 Bydgoszcz, dnia 21.03.2025 .
Egz. nr

Otrzymuja Adresaci
wg rozdzielnika

Zbiorcza roczna ocena wody na plywalni Centrum Rekreacji Astoria przy ul. Krolowej
Jadwigi 23 w Bydgoszczy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. na obszarach wodnych (Dz. U. z 2023 r. poz.
714) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), po zapoznaniu si¢ ze
sprawozdaniami z badan probek wody pobranymi w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody
prowadzonej przez zarzadzajacego ptywalnig i wynikami badania wody pobranej, przed wydaniem
oceny, przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy przedstawia
zbiorczg roczng ocen¢ wody na ptywalni Centrum Rekreacji Astoria przy ul. Krolowej Jadwigi 23
w Bydgoszczy podlegajacej Miastu Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, Bydgoskie
Obiekty Sportowe ul. Kr. Jadwigi 23, 85-231 Bydgoszcz za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31
grudnia 2024 r.

Woda doprowadzana na ww. ptywalni¢ pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia
w wodg¢ (wodociag publiczny Bydgoszcz) realizowanego przez Miejskie Wodociagi 1 Kanalizacje
sp. z 0.0. ul Torunska 103 w Bydgoszczy i jest pod biezacym nadzorem sanitarnym. Jako$¢ wody
z ww. wodociagu jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
W sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) 1 jest

przydatna do spozycia.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy zatwierdzit harmonogram

poboru probek wody przedstawiony przez zarzadzajacego ptywalnig tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31
grudnia 2024 r.

Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowa z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022r., poz. 1230) w ww.

okresie:

1.

Zarzadzajacy ptywalnig przeprowadzal biezaca obserwacje wody, prowadzit nadzor
pracy urzadzen oraz rejestrowal wyniki pomiarow jakosci wody na plywalni, wyniki
| spostrzezenia oraz podejmowane czynnosci byly udokumentowane zgodnie z § 3 ust. 1,
co przedstawiano systematycznie w trakcie biezacych kontroli sanitarnych na terenie
obiektu; wykonywal systematyczne i udokumentowane badania jakos$ci wody,
prowadzone zgodnie z ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Bydgoszczy =~ harmonogramem,  dokonywal  oceny  spelniania =~ wymagan
mikrobiologicznych 1 fizykochemicznych okreslonych w zataczniku 1 i 2 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022r., poz. 1230).

Wyniki badania wody na ptywalni wykonywane przez zarzadzajacego plywalnia
spetniaty wymagania zawarte ww. rozporzadzeniu.

Zakres 1 czestotliwo$¢ wykonywanych badan wody oraz zastosowane metodyki
referencyjne analiz byly zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U.
z 2022r., poz. 1230).

Wyniki badan wody na ww. ptywalni pobranej w dniu 15.10.2024 r. przed wydaniem
oceny przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszezy,
zbadanej w Dziale Laboratoryjnym Wojewddzkiej Stacji Sanitarno—Epidemiologicznej
w Bydgoszczy, spelnialy wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach (Dz. U. z 2022r., poz. 1230) za wyjatkiem wody z natryskow, w ktorych
stwierdzono wysokie skazenie sieci wodociggowej bakterig Legionellg sp., tj.:
odpowiednio 1800 jtk/100ml (natrysk wspa), 2000 jtk/100ml (natrysk w szatni
damskiej gtownej) i1 2100 jtk/100ml (natrysk w szatni meskiej glownej).

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
decyzja administracyjng z rygorem natychmiastowej wykonalnos$ci nakazal gestorowi
podjecie  dziatan  interwencyjno-naprawczych,  unieruchomienie = natryskow

i wykonywanie kolejnych badan zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9
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listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach

(Dz. U. z 2022, poz. 1230). Zarzadzajacy po wykonaniu dzialan naprawczych

doprowadzit jako$¢ wody cieptej uzytkowej w natryskach do wartosci zgodnych z ww.

rozporzadzeniem w pierwszym z przedstawionych badan. Kolejne 2 badania zostang
wykonane w 2025r.

Majac na uwadze powyzsze, dokonujgc oceny Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Bydgoszczy stwierdza, ze woda Centrum Rekreacji Astoria przy ul. Krolowej

Jadwigi 23 w Bydgoszczy pochodzaca z niecki basenowej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31

grudnia 2023 r. odpowiadata wymaganiom, o ktorych mowa w § 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowa

z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach

(Dz. U. z 2022r., poz. 1230) z zastrzezeniem jako$ci wody pochodzacej z natryskow w spa, w szatni

damskiej gléwnej 1 szatni meskiej glownej, ktora po podjetych dziataniach naprawczych

doprowadzono do wartosci zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Wyk. w 3 egz.

Otrzymuja:
1. Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z 0.0.
ul. Krolowej Jadwigi 23, 85-231 Bydgoszcz-egz. nr 1(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
2. Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) — egz. nr 2
3. aa—egz.nr3
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